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Tato diplomová práce se věnuje návrhu rekonstrukce a modernizace generátoru poháněného 
Francisovou turbínou na vodní elektrárně. Během zpracovávání diplomové práce, mi byl 
umožněn přístup k jednotlivým částem generátoru v průběhu realizace jeho opravy, za účelem 
získání potřebných informací o dimenzích stroje a dalších dat nezbytných pro výpočet a návrh 
rekonstrukce. Původní stroj byl vyroben na začátku minulého století a nebyl dosud opravován. 
Podnětem k rekonstrukci je navýšení výkonu a zvýšení účinnosti stroje. Uvedený návrh 
maximálně využívá jak moderních izolačních materiálů pro rotorové a statorové vinutí, tak i 








Generátor, stator, rotor, vinutí, magnetický obvod, drážka, zub, pól, izolační systém, reaktance, 

























This thesis solves reconstruction and modernization of Francis turbine driven generator on 
hydroelectric power plant. During the processing of the thesis, I’ve had access to individual 
parts of generator, also during the execution of repairs, in order to obtain the necessary 
information about dimensions of the machine and the other data necessary for calculation and 
reconstruction design. The original machine was made at the beginning of last century and has 
not been repaired. The reason for the reconstruction is improve performance and increase 
machine efficiency. The design maximizes modern isolation materials for the rotor and stator 








Generator, stator, rotor, winding, magnetic circuit, slot, tooth, pole, isolation system, reactance, 























Seznam použitých symbolů a značek: 
 
Symbol    Název      Jednotka 
a                počet paralelních větví vinutí    
a    rozměry vinutí     [m] 
B    magnetická indukce    [T] 
b    rozměry vinutí     [m] 
bs    šířka radiálních kanálů    [m] 
c    součinitel 
D    průměr      [m] 
d    průměr      [m] 
F    magnetické napětí    [A] 
f    frekvence     [Hz] 
H    intenzita magnetického pole   [A.m-1] 
h    výška      [m] 
I    proud      [A] 
Ik    zkratový proud     [A] 
Inf    jmenovitý proud    [A] 
k    činitel       
kc    Carterův činitel      
kf    činitel sycení       
kr    činitel rozlohy vinutí 
kv    činitel vinutí 
ky    činitel kroku 
L    celková délka     [m] 
l    délka      [m] 
lFe    délka železa     [m] 
li    ideální délka     [m] 
m    počet fází stroje     
m    hmotnost     [kg] 
N    počet závitů 
n    otáčky      [min-1] 
ns    počet radiálních kanálů 
P    činný výkon     [W] 
p    počet pólových dvojic 
ΔP    ztráty      [W] 
ΔP1.0/50    měrné elektrické ztráty elektrotechnických  
plechů při 1T a 50Hz    [W.kg-1] 
Q    počet drážek 
Qp    pólová rozteč počtu drážek 
q    počet drážek na pól a fázi 
R    odpor      [Ω] 
S    zdánlivý výkon     [V.A] 
td    drážková rozteč    [mm] 
U    napětí      [V] 
v    rychlost     [m.s-1] 
X    reaktance     [Ω] 
yd    krok vinutí 
α    činitel pólového krytí 
δ    velikost vzduchové mezery   [m] 
ε    zkrácení kroku     [p.j.] 
η    účinnost     [p.j.] 
Λ    činitel magnetické vodivosti 
μ0    permeabilita vakua    [H.m
-1] 
ν    řád vyšší harmonické 
ν    zkratový poměr     [p.j.] 
ξ    činitel 
ρ    rezistivita     [Ω.mm2.m-1] 
σ    proudová hustota    [A.m-2] 
τd    pólová rozteč     [mm] 
Φ    magnetický tok     [Wb] 
Φs    rozptylový magnetický tok   [Wb] 





b    budící 
Cu    měděný 
c    čelo 
d    drážka 
d    podélný 
e    vnější 
Fe    železný 
f    fázový 
j    jho 
k    nakrátko 
min    minimální 
n    jmenovitý 
n    nástavec 
o    naprázdno 
p    pól 
q    příčný 
r    rotor 
s    stator 
v    vodič 
z    zub 
1    statorový 
δ    týkající se vzduchové mezery 
σ    rozptylový 
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1  Úvod 
 
Tématem této diplomové práce je návrh rekonstrukce hydrogenerátoru. Cílem rekonstrukce je 
modernizace  stroje, zejména navýšení výkonu a zvýšení účinnosti. Uvedená problematika je 
v této době velmi aktuální. Vždyť modernizace obnovitelných zdrojů elektrické energie je velmi 
frekventovaným tématem. 
 
V prvních dvou kapitolách je popsán původní a navrhovaný stav a je zde rovněž uveden rozsah 
rekonstrukce stroje. 
 
Práce je rozdělena do několika kapitol tak, aby byla zachována posloupnost výpočtů, s tím, že 
jsou průběžně doplňovány o teoretické znalosti z oblasti stavby a návrhu elektrických strojů. 
Dále je text pro ilustraci doplněn několika vybranými fotografiemi dokumentujícími průběh 
opravy skutečného stroje. 
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2  Původní provedení alternátoru 
 
 
Jedná se o horizontální synchronní generátor, který je přes pružnou spojku připojen k úhlové 
převodovce poháněné Francisovou turbínou. Rotor je uložen v kluzných ložiscích a má 20 pólů. 
Generátor byl vyroben firmou Českomoravská Kolen a.s. Praha Vysočany, typové označení 
stroje je NGT 251/36x20. Původní vinutí bylo dvouvrstvé, všívané s uzavřenou drážkou. Na 
hřídeli rotoru byl rotační budič.  
 
Technické parametry generátoru před rekonstrukcí: 
 
činný výkon     Pn = 680 kW 
zdánlivý výkon     S = 850 kVA 
jmenovité otáčky    n = 300 min-1 
účiník      cos φ = 0,8 
napětí      US = 6,6 kV 
vnitřní průměr magnetického obvodu  D = 2212 mm 
vnější průměr magnetického obvodu  De = 2510 mm 
délka magnetického obvodu   l = 256,5 mm 
 
chlazení     vzduchové, nucenou cirkulací 
buzení      rotační na hřídeli generátoru, 115V, 120A 
 
 
Obr.č.1 Původní provedení stroje  
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3  Provedení alternátoru po rekonstrukci 
 
 
Rekonstrukce bude zahrnovat zejména nové vinutí pólů rotoru, vinutí statoru, nový magnetický 
obvod statoru, nové buzení a rekonstrukci ložisek. Rotorové těleso, jádra pólů a pólové nástavce 
zůstávají původní, s tím, že navrhuji provézt: 
 
- egalizaci všech funkčních ploch hřídele rotoru 
- defektoskopii konstrukce rotoru i statoru 
- dynamické vyvážení rotoru (na pozici stroje) 
- čištění a nátěr magnetového kola a statorového tělesa 




Obr.č.2 Magnetové kolo rotoru 
 
 




Obr.č.3 Navíjení rotorové cívky 
 
 
Obr.č.4 Navinutý pól rotoru připravený k montáži 
 
 
Sběrné ústrojí, skládající se z držáků kartáčů s kartáči a ze sběrných kroužků, bude umístěno 
stejně jako původní s tím, že všechny izolační díly budou vyrobeny nové ze sklotextitu. Dále 
pak budou dodány nové kartáče z elektrografitového materiálu a zhotoveny nové sběrné 
kroužky z oceli, jež budou přes izolovaný kruh připevněny na hřídel generátoru. 
 
Nátěry budou voleny dle korozních tříd a budou provedeny v místě opravy, poslední vrstva se 
bude aplikovat až v místě provozu stroje, spolu s opravami nátěrů, jež byly poškozeny během 
dopravy a závěrečné montáže. Na soustrojí bude zachován původní odstín – černá RAL 9005. 
 
Pro chlazení bude použito IC 01 – jedná se o oběh volným prouděním, kde chladivo vtéká 
přímo do stroje z okolního prostředí, ochlazuje stroj a vrací se zpět do okolního prostředí. Jako 
chladivo je použit vzduch. Proudění chladiva je vyvoláno otáčením rotoru generátoru. 
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Magnetický obvod statoru bude segmentové konstrukce a pro jeho výrobu budou použity 
izotropní plechy pro elektrotechniku válcované za studena, jakosti Ei 35 o tloušťce 0,5 mm 
nesoucí označení M350 – 50 A, druh oceli EN 10106. Potřebný počet kusů plechů pro výrobu 
magnetického obvodu je 404 a jeho normované rozměry jsou: 0,5 x 1000 x 2000. Povrchová 
izolace plechů – sulfizol, což je elektroizolační žáruvzdorný lak. Do vinutí statoru i 
magnetického obvodu navrhuji nainstalovat snímače teploty Pt 100. 
 
 
   
 Obr.č.5 a 6 Magnetický obvod statoru a již částečně vložené vinutí 
 
  
Řešení buzení a rekonstrukce ložisek není předmětem této práce. Budič bude dodán ve formě 
statické (měnič s cizím napájením) a nebude již součástí konstrukce stroje. 
 
 
Technické parametry generátoru po rekonstrukci: 
 
typ generátoru     synchronní horizontální 
jmenovitý činný výkon (100%)   Pn =  765 kW 
jmenovitý zdánlivý výkon   S = 850 kVA 
jmenovité napětí    Unf = 6300 V ± 5% 
jmenovitý proud    Inf = 78 A 
jmenovitá frekvence    f = 50 Hz ± 2% 
účiník      cos φ = 0,9 
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jmenovité otáčky    n = 300 min-1 
průběžné otáčky    np = 600 min
-1 ( předpokládaná hodnota ) 
smysl otáčení  proti směru hodinových ručiček při pohledu od 
převodovky 
buzení      statické 
účinnost     η = 93,8 % 
spojení statoru     Y 
počet vývodů statoru    6 svorek 
maximální hladina akustického tlaku  LAeq ≤ 85 dB (A) 
tolerance vzduchové mezery   max. ± 10% jmenovité hodnoty 
snímače pro měření teplot: 
      -   statorové vinutí    3ks dvojitý Pt 100 




     -    krytí     IP 23 dle ČSN EN 60034-5 (IEC 34-5) 
     -   chlazení     IC 01 dle ČSN EN 60034-6 (IEC 34-6) 
     -   třída izolace    stator, rotor F 
     -   oteplení     stator, rotor B 
     -   makroklimatická oblast   WT (všeobecné klimatické provedení – musí 
splňovat podmínky pro všechny oblasti) 
     -   umístění stroje    uzavřená strojovna 
     -   typ atmosféry    průmyslová 
     -   teplota okolí    max. 40°C 
     -   nadmořská výška    do 1000 m 
     -   relativní vlhkost vzduchu   max. 80 % 
     -   přípustné množství nečistot ve vzduchu max. 0,5 mg/m3 
     -   provedení z hlediska výbušnosti  prostředí normální EN 50016-6 (IEC 79-0) 
 
 
Obr.č.7 Provedení generátoru po rekonstrukci 
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4  Návrh statorového vinutí 
 
Původní vinutí statoru bylo provedeno jako všívané. Z tohoto důvodu jsem navrhl nový 
magnetický obvod s paralelní drážkou tvaru N dle ON 35 0868. Při výpočtech jsem vycházel 
z naměřených rozměrů stroje. 
 
 
Parametry pro výpočet: 
 
počet drážek    Q1 = 144 
počet paralelních větví volím  a = 1 
počet pólových dvojic   p = 10 
počet fází    m = 3 
vnitřní průměr magnetického obvodu D = 2212 mm 
délka magnetického obvodu  l = 300,5 mm 
 
 





































1(51 =⋅−=⋅±= pd Qr
y  
 
r – označení harmonické 
 
Znaménko (+) znamená prodloužený krok, (-) znamená zkrácený krok. 
 
Volím y1d = 6 s ohledem na potlačení větší části páté harmonické. 
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4.1  Výpočet průřezu vodiče statorového vinutí 
 

















volím šířku vodiče š = 10 mm 
 





85,211 ===  =>   2,24mm 
 
Volím tedy vodič: 
 
OLIK-2                      2,24 / 2,7  x  10,0 / 10,46        
 
 
Označení OLIK-2 – měděný vodič izolovaný vytvrzovacím lakem na bázi polyesterimidu a 
opředený skelnou tkaninou impregnovanou elektroizolačním lakem. (celková tloušťka izolace 
0,46 mm). 
 
Počet závitů v jedné fázi v sérii :   N1 
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mk r  
 
Nejbližší celé číslo volím: c = 5 
 
Celkový činitel statorového vinutí pro první harmonickou a zkrácený krok 6 
 














Volím indukci ve vzduchové mezeře  B0 = 0,617 T 
 


















Celkový počet cívek ve stroji je roven počtu drážek:   Ncívek = Q1 = 144 
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4.2  Tingleyho schéma vinutí 
 
Jedná se o tabelární schéma vinutí, které se provádí téměř výhradně pro zlomkové vinutí. 
Počet buněk v jednom řádku je roven součinu Qp a 5 => vyjde nejbližší celé číslo. 
 
3652,75 =⋅=⋅pQ  
 
Qp = 180° [el] 
 
Počet řádků je roven počtu pólů (2p = 20) a jeden řádek je rozdělen na 3 fáze po úsecích 60° [el] 
 
Statorové vinutí bude tedy dvojvrstvé, zlomkové s cívkami stejného kroku a zapojené do hvězdy 
s vyvedenou nulou. Cívkové skupiny jsou spojeny smyčkově. Začátky vinutí jsou u dna drážky, 
konce u otvoru drážky. 
 
Grafické znázornění Tingleyho schématu je uvedeno v příloze č. 1, schéma statorového vinutí 



















[1], [2], [3], [4] 
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5  Elektromagnetický výpočet 
 
5.1  Výpočet rozměrů statoru 
 
 
vnitřní průměr magnetického obvodu  D = 2212 mm 
vnější průměr magnetického obvodu  De = 2510 mm 
délka magnetického obvodu   l = 256,5 mm 
velikost vzduchové mezery v ose pólu:  δ = 10 mm 
      δmax = 16 mm  
šířka radiálního kanálu    bs1 = 11 mm 
počet radiálních kanálů    ns1 = 4 
délka oblouku pólu    bp = 233 mm 
 
Magnetický obvod statoru je rozdělen radiálními kanály na pět svazků. Jeden svazek má 101 
vrstev a jednu vrstvu tvoří 12 segmentů => 1212 segmentů v jednom svazku, 6060 segmentů 
pro celý magnetický obvod. Vzhledem k radiálním větracím kanálům není magnetická vodivost 
vzduchové mezery v axiálním směru konstantní. Proto zavádíme ideální délku magnetického 























Ideální délka mag. obvodu statoru 
 
( ) ( ) mmkbnll essi 58,31210218,011145,2562111 =⋅+−⋅⋅+=⋅+−⋅⋅+= δ  
 
Čistá délka mag. obvodu statoru 
 
mmkll Fee 8,24897,05,256 =⋅=⋅=  
 
kFe – činitel plnění pro plechy statoru jsem určil z návrhů podobných strojů 
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Celková délka magnetického obvodu statoru 
 
mmbnlL ss 5,3001145,25611 =⋅+=⋅+=  
 
 
5.2  Drážka statoru 
 




Obr. č.8 Drážka statoru 
 
h0 = 1 mm 
h1 = 4,3 mm 
h2 = 66 mm 
h3 = 19,5 mm 
b0 = 15 mm 





mmhhhhd 3,71663,412101 =++=++=  
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Obr. č.9 Zub statoru 
 
bz1 = 33,26 mm 
bz2 = 34,81 mm 
bz3 = 36,37 mm 
 
 
Vzhledem k tomu, že zub není v případě zvolené drážky paralelní, je nutné určit rozměry ve 
třech bodech. 
 
Průměry kružnic ve třech zvolených bodech zubu 
 
mmDDz 22121 ==  
mmhDD dz 3,22833,71221212 =+=+=  
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Šířky zubu ve zvolených bodech 
 
mmbtb zz 26,331526,48011 =−=−=  
mmbtb zz 81,341581,49022 =−=−=  
mmbtb zz 37,361537,51033 =−=−=  
 
Skutečná magnetická indukce v zubu je nižší, protože jeho část prochází paralelně drážkou. 
Tento jev respektujeme pomocí korekčního činitele. Korekce se projeví až od sycení 1,8T. 
 
























































Délka indukční čáry v zubu 
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5.4  Charakteristika naprázdno 
 
Materiál použitý pro výrobu statorových plechů má jakost Ei 35 a nese označení M350 – 50 A,  
EN 10106 a jeho maximální měrné ztráty jsou : P1,0T/50Hz = 1,5 W/kg . Magnetovací amplitudová 































Zohlednění úbytku napětí 
 
( ) ( ) 052,1436,012,01sin12,01 =⋅+=⋅+= ϕk  
 

















= −  
 













Délka indukční čáry ve jhu statoru 
 


























α   
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bp = 233 mm  – délka oblouku pólu (změřena na stroji) 
 




































1 ===δ  
 
Střední velikost vzduchové mezery 
 






' max =−⋅+=−⋅+= δδδδ  
 
Vzhledem k tomu, že oblouky vrtání statoru a pólového nástavce nejsou soustředné, má stroj 
sinusovou vzduchovou mezeru. Vzduchová mezera se od středu pólu zvětšuje a na kraji 
pólového nástavce má hodnotu δmax . 
 
Carterův činitel pro stator – respektuje nárůst magnetické indukce a tím i magnetického napětí 



























































Intenzita magnetického pole odečtená z charakteristiky plechů Ei 35 viz. příloha č. 2 
 
1438 −⋅= mAH js  
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Magnetické napětí pro jho statoru 
 
AlHF jsjsjs 66,83191,0438 =⋅=⋅=  
 






















































= δ  
 




−⋅= mAH z  
1
2 329
−⋅= mAH z  
1
3 316
−⋅= mAH z  
 
Střední hodnota intenzity magnetického pole určená pomocí Simpsonova pravidla 
 




1 −⋅=+⋅+⋅=+⋅+⋅= mAHHHH zzzzstř  
 
Magnetické napětí pro zuby statoru 
 
AlHF zzstřz 230713,0329. =⋅=⋅=  
 
Magnetické napětí pro vzduchovou mezeru, zuby a jho statoru 
 
AFFFF jszzj 53,489966,832387,4792 =++=++= δδ  
 
Rozptylová magnetická vodivost mezi póly – zahrnuje vodivost mezi boky pólů, boky nástavců, 
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= pipi  
 
Délka indukční čáry v pólu 
 
mmhhh nppn 4,1844,29155 =+=+=  
 
Rozptylový magnetický tok 
 
WbF zjps 0084,053,489910709,1
6 =⋅⋅=⋅Λ=Φ −δ  
 
Tok procházející pólem 
 
Wbsp 0514,00084,0043,0 =+=Φ+Φ=Φ  
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Intenzita magnetického pole v pólu (odečtena z magnetizační charakteristiky pro ocelolitinu – 
viz. příloha č. 3) 
 
1650 −⋅= mAH p  
 
Magnetické napětí pro pól a nástavec 
 
( ) ( ) AhHF ppp 25,10701,0155,065001,0 =+⋅=+⋅=  
 
Výška jha rotoru (změřena na stroji) 
 
mmh jr 3,153=  
 



















Průřez jha rotoru 
 
20201,01533,0131,0 mhlS jrjrjr =⋅=⋅=  
 

















Intenzita magnetického pole ve jhu rotoru (odečtena z magnetizační charakteristiky pro 
ocelolitinu – viz. příloha č. 3) 
 










 - 28 - 
 
  50% 80% 100% 110% 130% 150% 
Φ[mWb] 21,5 34,4 43 47,3 55,9 64,5 
B1[T] 0,3125 0,5 0,625 0,6875 0,8125 0,9375 
Bδ[T] 0,2825 0,452 0,565 0,6215 0,7345 0,8475 
Fδ[A] 2396 3834 4793 5272 6231 7189 
Bz1[T] 0,515 0,823 1,029 1,132 1,338 1,544 
Bz2[T] 0,508 0,813 1,016 1,118 1,321 1,524 
Bz3[T] 0,502 0,802 1,003 1,103 1,304 1,505 
Hz1[A/m] 130 210 343 462 1035 2957 
Hz2[A/m] 128 206 329 442 961 2695 
Hz3[A/m] 127 201 316 422 887 2434 
Hzstř.[A/m] 128 206 329 442 961 2695 
Fz[A/m] 9 15 23 32 69 192 
Bjs[T] 0,5585 0,8936 1,117 1,2287 1,4521 1,6755 
Hjs[A/m] 140 240 438 644 1806 6129 
Fjs[A] 26,7 45,8 83,7 123 345 1171 
Fδzj[A] 2432 3895 4900 5427 6644 8552 
Φs[mWb] 4,16 6,66 8,37 9,27 11,35 14,62 
Φp[mWb] 25,66 41,06 51,37 56,57 67,25 79,12 
Bp[T] 0,417 0,668 0,835 0,920 1,094 1,286 
Hp[A/m] 430 580 650 770 1040 1550 
Fp[A] 70,95 95,7 107,25 127,05 171,6 255,75 
Bjr[T] 0,64 1,02 1,28 1,41 1,67 1,97 
Hjr[A/m] 575 900 1500 2200 6300 29350 
Fjr[A] 75,325 117,9 196,5 288,2 825,3 3844,85 
Fo[A] 2579 4108 5204 5842 7641 12653 
 
Tab.1 Vypočtené hodnoty charakteristiky naprázdno pro 50 až 150% Un 
 
 
Magnetické napětí pro jho rotoru 
 
AlHF jrjrjr 5,196131,01500 =⋅=⋅=  
 
Celkové magnetické napětí pro 100% jmenovitého napětí a chod naprázdno 
 
AFFFF jrpzj 28,52035,19625,10753,48990 =++=++= δ  
 
































5.5  Ohmický odpor statorového vinutí 
 
Délka čela vinutí 
 




























 pro statorová vinutí s profilovanými vodiči je převzat z tabulky dle [ 3 ] 
lineární extrapolací hodnot pro 2p = 20 
 
Střední délka závitu statorového vinutí 
 
( ) ( ) mmLll Cv 19755,30068722 11 =+⋅=+⋅=  
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počet vodičů vedle sebe u = 1 
počet vodičů nad sebou  g = 18 
 
 












































































5.6  Rozptylová reaktance statorového vinutí 
 
Rozptylový tok se uzavírá mimo cestu hlavního magnetického toku – kolem čel statorového 
vinutí, mezi hlavami zubů a napříč drážkou. 
 




















































Obr. č.11 Řez cívkou 
 
 
V případě dvouvrstvých vinutí se zkráceným krokem se v některých drážkách vyskytují vodiče 






Obr. č.12 Vyplnění drážky statoru 
 
k = 4,3 mm   b0 = bd = 15 mm  hc = 55,8 mm 
h0 = 1 mm   x1 = 2,25 mm   hv = 5,1 mm 
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Klínek, pásek pod klínek, mezivrstvu a vyložení dna drážky navrhuji zhotovit ze sklotextitu. 
 
b0 = bd => drážka je paralelní, proto jsou obě hodnoty šířky drážky stejné 
 
Drážková vodivost při zkráceném kroku 
 
63,1953,1833,0 =⋅=⋅= ddy λελ  
 


















































Z grafu dle [ 2 ] jsem odečetl hodnoty pro 833,0=ε  
       σ = 0,95 
 








































































Celková rozptylová reaktance statorového vinutí  
 
Ω=++=++= 518,6918,047,213,31111 zCd XXXX σ  
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XX σσ  
 
 
5.7  Reakce kotvy 
 
Protéká-li statorovým vinutím trojfázový proud, vzniká reakční magnetické napětí, které vybudí 
v hlavním magnetickém obvodu reakční magnetický tok. Toto magnetické pole závisí na tvaru 
pólového nástavce a pólovém krytí. 
 



























U stroje s vyniklými póly není vzduchová mezera a s ní i magnetický odpor konstantní. Největší 
je v ose symetrie mezi dvěma sousedními póly, nejmenší pak v ose pólů.  
 
Činitelé základní harmonické reakčního pole v podélném (Cd1) a příčném směru (Cq1) 
 
894,011,1805,01 =⋅=⋅= feCd  
 
486,036,035,11 =⋅=⋅= hgCq  
 
Hodnoty : e, f, g, h odečteny z grafů dle [ 2 ] 
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k f  
 
Ekvivalentní vzduchová mezera 
 
mmkk fC 577,11086,1066,110" 1 =⋅⋅=⋅⋅= δδ  
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5.8  Výpočet charakteristiky nakrátko 
 
charakteristiku nakrátko určuji pro  Ik = Inf = 78A 
 
Magnetické napětí potřebné pro vybuzení magnetického toku odpovídajícího úbytku napětí na 
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Obr. č.13 Charakteristika nakrátko 
[1], [2], [3], [4] 
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6  Návrh budícího vinutí 
 
6.1  Stanovení buzení 
 
Grafické znázornění jsem provedl na základě informací z [ 2 ] 
 
%100.....3,3637 VU nf =  
 
Úbytek napětí na odporu statorového vinutí 
 
%1,2.....7,7678985,0)115(1 VIR nf =⋅=⋅  
 
Úbytek napětí na rozptylové reaktanci 
 
%96,13.....7,50778518,61 VIX nf =⋅=⋅σ  
 
Úbytek napětí na nesycené reaktanci v příčném směru 
 
%7,40.....14807819 VIX nfrq =⋅=⋅  
 
Z charakteristiky naprázdno obr. č. 10 jsem odečetl budící napětí pro Udv = 105% zjištěné 
z grafické konstrukce obr. č. 14 
 
AFVU vdv 5523%105.....3825 =⇒=  
 
Magnetické napětí reakce kotvy v podélném směru 
 
AFF rrd 306382,0sin4189sin =⋅=⋅= ψ  
 
- úhel ψ = 0,82 rad jsem odečetl z grafické konstrukce obr.č. 14 
 











1 =⋅=⋅=   
 
Budící magnetické napětí zohledňující vliv reakce kotvy 
 
AFFF dvbb 799924765523' =+=+=  




Obr. č.14 Grafická konstrukce pro určení budícího magnetického 
 napětí stroje s vyniklými póly 
 
 
VUab nf 3,3637~ =  
( ) VIRac nf 7,76~ 1151 =⋅  
VIXbd nf 7,507~ 1 =⋅σ  
VIXde nfrq 1480~ =⋅  
VUdc v 3960~ =  
VUcf dv 3825~ =  
AFhf d 2476'~ =  
AFdg d 3450~ =  
rad82,047 =°=ψ  
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6.2  Výpočet budícího vinutí 
 
Zvolené napětí budiče 
 
VU bn 115=  
 
Rozměry vodiče budícího vinutí 
 





LLIA-2  9 / 9,2 x  4,5 / 4,7 
 
 
Izolace vodiče má tloušťku: 0,2 mm 
 
Jádro pólu a jednotlivé vrstvy vinutí budou ovinuty izolační fólií MYOFLEX o síle 0,1 mm. 
Celková velikost izolace jádra pólu je 1,5 mm.  
 
Zvolený počet závitů na jednom pólu 
 














Zvolená proudová hustota 
 
















Střední délku závitu budícího vinutí jsem změřil na stroji:  
 
lbv = 946,5 mm  k této hodnotě je nutné přičíst ještě 5% na prostřižení materiálu => 
=>  lbv = 994 mm 
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Napětí na kroužcích budícího vinutí při jmenovitém zatížení 
 
VIRU bbb 5,96100965,0 =⋅=⋅=  
 














k   
 
ΔUk je úbytek na kartáč – kroužek (na kluzném kontaktu) 
 
 
6.3  Hmotnosti aktivních částí stroje 
 
 














Šířka zubu v jedné polovině hloubky drážky 
 


















Hmotnost jha statoru 
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Efektivní průřez vodiče statorového vinutí 
 
2
1 4,224,221 mmSnS vdef =⋅=⋅=  
 











































































































Celková hmotnost mědi 
 
kgmmm CubCuCu 6,10833,5733,5101 =+=+=  
 
Celková hmotnost aktivního železa 
 
kgmmmmm jpjzFe 444282018051153664211 =+++=+++=  
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6.4  Určení ztrát a účinností 
 




)115(11 =⋅⋅=⋅⋅=∆  
 












































































































Amplituda kolísání indukce ve vzduchové mezeře 
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Jmenovitý činný výkon generátoru 
 
WIUmP nfnfn
3107659,0783,36373cos ⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ϕ  
 
Dodatečné ztráty při zatížení 
 
WPP nd 382510765005,0005,0
3 =⋅⋅=⋅=∆  
 










































[1], [2], [3], [4] 
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7  Závěr 
 
Malé vodní elektrárny jsou v současné době velmi rozšířenou oblastí pro modernizaci. Hlavním 
důvodem je využití obnovitelných zdrojů energie. V neposlední řadě jsou uvedené modernizace 
podporovány výhodnou dotační politikou ze zdrojů EU. Současné výkupní ceny energií 
z obnovitelných zdrojů umožňují v těchto případech rychlou návratnost investic. Rekonstrukce 
generátorů se zachováním jejich konstrukce a s využitím nejmodernějších technologií, je 
vhodná zejména proto, že lze využít původní připojovací konstrukční podmínky soustrojí a 
zároveň v odůvodněných případech umožňuje zachovat původní vzhled stroje.  
 
Při zachování rozměrových parametrů stroje bylo dosaženo navýšení činného výkonu o 85kW. 
Použitím současných izolačních materiálů v celém izolačním systému stroje, bylo z původní 
izolační třídy B, dosaženo vyšší izolační třídy F a generátor tak lze bezpečně provozovat za 
vyšších provozních teplot. Navrhovaná kvalita použitých materiálů (izolace vodičů, izotropní 
plechy pro elektrotechniku, impregnační laky apod.) zajišťuje dlouhou životnost a vysokou 
spolehlivost stroje. 
 
Tento návrh modernizace generátoru je aplikovatelný ve všech ostatních případech srovnatelné 
velikosti strojů. 
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